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COMMITTENTE SCOTTON MU>

BORSO DEL GRAPPA (TV)

OGGETTO

AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE
QUADRO EL. PARTENZA LINEA

DATA : Luglio 2018 FOGLIO :
DS : GG 1 di 1
AGG. FILE SG18-089

\- feA}
5 Nuovo interruttore
2 da installare sul
1d quadro esistente
%
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Pz
Spia verde
v O @ presena
SIGLA LINEA
AUSILARI | DISPOSITNO | AL PULSANTE
GENERALE | DI SGANCIO
DESCRIZIONE UTENZE PROTEZIONE | ENERGIA
MONTANTE |  ELETTRICA

POTENZA n
CORRENTE A
In FUSIBILE A

TIPO SEZ. + FUS. AND
W [TSIGLA
= | CORRENTE NOMINALE A 232 250
> [ TARATURA TERMICA A
&5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 1A/SELETTVO
= [ TARATURA MAGNETICA A

POTERE DI INTERRUZIONE KA 15 kA

SIGLA FG16R16
~ SEZIONE mmq 3x1x70
S [ PORTATA 12 A
= [SEZIDNE DEL NEUTRO/PE e 35/35

LUNGHEZZA " 180

CADUTA DI TENSIONE 7




COMMITIENTE SCOTTON S.p.A. PCETTO AMPLIAMENTO  STABILIMENTO INDUSTRIALE e LT
BORSO DEL GRAPPA (TV) SCHEMA QUADRO EL. GENERALE PIANO TERRA — Q.PT [ Af SG18—089
? * ? ? ? * {sEcE>
! H S ) \ N
% J 7 7 ] !
5) D D ) 5)
Id Id Id
L V. L - - L LV -
Z Z Z Z Z Z Z Z
1 F
230V/24V
A
< \
— 4
SIGLA LINEA 1 2-3 4-5 6-7-8 9 10 11 12 12.1
LINEA DI | INTERRUTTORE | ANALIZZATORE N'4 Obo V20-C AUX AL QUADRO | PRESE CEE | PRESE CEE |COMPRESSORE,| AL QUADRO
DESCRIZIONE UTENZE ALIMENTAZIONE |  GENERALE PARAMETR SCARICATORI DI|  QUADRO PIANO PRIMO |INTERBLOCCATE |INTERBLOCCATE |  QUADRO | FOTOVOLTAICO
DAL QUADRO ELETTRICI SOVRATENSIONE Q.P1 PIANO TERRA | RICARICA | SPRINKLER E Q.Fv
CONTATORI ENEL Ime NemoD4—b Classe |l MULETTI PRESE CEE
POTENZA kW 165kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A 1
TIPO S—Eaton SF-Eaton SF—Eaton SF—Eaton AM—Eaton AMD—Eaton AMD—Eaton AMD—-Eaton AMD
& | SIGLA IS-125/4 7-SH/3N VLC 22x58 Z-SH/2 FAZ-C50/4 |FAZ+FBSmV—40|FAZ+FBSmV—40|FAZ+FBSmV-40
= | CORRENTE NOMINALE A 4x125 4x100 2x32 4x50 4x32 4x32 4x25 4x250
2 | TARATURA TERMICA A
(5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,03 0,03 0,3 0,3 clA
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 100 50 10 6 6 6 10
SIGLA FG160R16 FS17 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. | SEZIONE nmq 3x1x70 1,5 5x16 10 10 6 3x1x70
W | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 35/35 1,5/1,5 16/16 10/10 10/10 6/6 35/35
LUNGHE ZZA m 180
CADUTA DI TENSIONE 2
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apre | chiude| apre | chiude| apre | chiude
SIGLA LINEA 13 14 15 16 17 18-19-20 21 22-23-24 25-26-27 28-29-30
PROTEZIONE LUCE PRESE PRESE SCALDABAGNO | POMPA DI | PROTEZIONE FINESTRE FINESTRE FINESTRE
DIFFERENZIALE |  UFFICI E UFFICI BAGNI E CALORE | DIFFERENZIALE 1 2 3
DESCRIZIONE UTENZE UFFICI E SERVIZI SCALE UFFICI FINESTRE
SERVIZI (PREDISP.)
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AMD—Eaton AM—Eaton AM—Eaton AM-Eaton AM—Eaton AM—Eaton AMD—-Eaton AM-Eaton AM—Eaton AM—Eaton
W[ SIGLA FAZ+FBSmV-40| FAZ-C10/2 | FAZ-C16/2 | FAZ-C16/2 | FAZ-C16/2 | FAZ-C16/2 |[FAZ+FBSmV-40] FAZ-C6/2 FAZ-C6/2 FAZ-C6/2
= | CORRENTE NOMINALE A 4x25 2x10 2x16 2x16 2x16 2x16 4x25 2x6 2x6 2%6
=2 | TARATURA TERMICA A
5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,03 0,03
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SIGLA FS17 FS17 FS17 FS17 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. |_SEZIONE nmQ 2,5 2,5 2,5 2,5 15 15 1,5
L | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5
LUNGHE ZZA m
CADUTA DI TENSIONE 7
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apre | chiude| apre [ chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude
SIGLA LINEA 31-32-33 34-35-36 37-38-39 40-41-42 43-44-45 46-47-48 49-50-51 52-53-54
FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE RISERVA

DESCRIZIONE UTENZE 4 5 6 / 8 9-10 11-12
POTENZA KW
CORRENTE A
In FUSIBILE A

TIPO AM—Eaton AM—Eaton AM—Eaton AM-Eaton AM—Eaton AM—Eaton AM—Eaton AM-Eaton
W | SIGLA FAZ—-C6/2 FAZ—-C6/2 FAZ-C6/2 FAZ-C6/2 FAZ—-C6/2 FAZ-C6/2 FAZ-C6/2 FAZ-C6/2
m CORRENTE NOMINALE A 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6 2x6
= | TARATURA TERMICA A
m CORRENTE DIFFERENZIALE A
Z | TARATURA MAGNETICA A

POTERE DI INTERRUZIONE kA 6 6 6 6 6 6 6 6

SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. | SEZIONE mmq 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
W | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5 1,5/1,5

LUNGHEZZA m

CADUTA DI TENSIONE 7
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SIGLA LINEA 55 57-58-58 50-60 61 62 63 64 65
PROTEZIONE LuCI LuCI PORTONE PORTONE PEDANA CARRAIO CARRAIO
DIFFERENZIALE | PERIMETRALI | NOTTURNE 1 2 1 2
DESCRIZIONE UTENZE ESTERNI EST OVEST EST OVEST
POTENZA W
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AMD—Eaton AM—-Eaton AM—Eaton AM—-Eaton AM—-Eaton AM—-Eaton AM—Eaton AM—-Eaton
w [ SIGLA FAZ+FBSmV—40] FAZ-C16/2 | FAZ-C10/2 | FAZ-C10/2 | FAZ-C10/2 | FAZ-C10/4 | FAZ-C10/2 | FAZ-C10/2
= | CORRENTE NOMINALE A 425 216 210 210 210 410 210 210
= | TARATURA TERMICA A
&5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 6 6 6 6 6 6 6
SIGLA FGI60R16 | FGIBOR16 | FGIBORI6 | FGIGORI6 | FGIGOR16 | FGIB6OR16 | FGIGORI6
_ | sEzionE e 4 25 2,5 2,5 25 2,5 2,5
S [ PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 4/4 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHE ZZA "
CADUTA DI TENSIONE 7
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SIGLA LINEA 66 67-68 69 70 71 72 73 74-75 76 77 78
PROTEZIONE | GENER. LUCI | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE EMERGENZE | GENER. LUCI | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE
DESCRIZIONE UTENZE DIFFERENZIALE | ZONA EST 2 3 4 PASSAGGI EST ZONA CENTRO 6 7 8
ILLUMINAZIONE | ACCENSIONE 3P ACCENSIONE
1 5
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AMD—-Eaton AM—Eaton RELE'-Eaton | RELE'—Eaton | RELE'-Eaton | RELE'—Eaton AM—Eaton AM-Eaton RELE'—Eaton | RELE'—Eaton | RELE'-Eaton
= | SIGLA FAZ+FBSmV-40| FAZ-C10/4 7-R230/SS 7-R230/SS 7-R230/SS 7-R230/SS FAZ-C6/2 FAZ-C10/4 7-R230/SS 7-R230/SS 7-R230/SS
= | CORRENTE NOMINALE A 4x25 4x10 2x6 4x10
2 | TARATURA TERMICA A
5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 6 6 6
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. |_SEZIONE nmQ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5
L | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHEZZA "
CADUTA DI TENSIONE 7
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d ] d d d d d ]
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SIGLA LINEA 79 80 - 81-82 83 84 85 86 87
NOTTURNE | EMERGENZE |ALIMENTAZIONE | GENER. LUCI | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE | EMERGENZE
7P CENTRO | LUCE MULETTI | ZONA OVEST 10 1 12 12P OVEST
DESCRIZIONE UTENZE Fise T ACCENSIONE
9
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO RELE'—Eaton AM—Eaton AM—Eaton RELE'—Eaton | RELE'-Eaton | RELE'-Eaton | RELE'—Eaton AM—Eaton
W [ SIGLA Z-R230/SS | FAZ-C6/2 FAZ-C10/4 | Z-R230/SS | 7-R230/SS | Z-R230/SS | Z-R230/SS | FAZ-C6/2
= | CORRENTE NOMINALE A 2x6 4x10 2x6
2 | TARATURA TERMICA A
5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE kA 6 6 6
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. |_SEZIONE nngq 2,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 25 2,5 15
L | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 1,5/1,5 1,5/1,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 1,5/1,5
LUNGHEZZA "
CADUTA DI TENSIONE 7
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| | |
SIGLA LINEA 88 89 90 91 92 93 94 95 96
GRUPPO GENERALE RACK /CC SPAZIO SPAZIO SPAZIO RISERVA | SMOKE—OUT
CONTINUITA’ PRESE VUOTO VUOTO VUOTO UFFICIO | E SPRINKLER
DESCRIZIONE UTENZE SETTORE PRIVILEGIATE
PRIVILEGIATA
POTENZA W
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AM—Eaton S—Eaton AMD—Eaton AMD—Eaton - - - AMD—Eaton AMD—Eaton
. [ SIGLA FAZ-C25/4 IS-40/4
= | CORRENTE NOMINALE A 4x25 4x40 216 216 - - - 2x16 2x16
= | TARATURA TERMICA A
&5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3 clA 0,3 clA - - - 0,3 clA 0,3 clA
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 6 6 - - - 6 6
SIGLA FG160R16 FG160R16 | FGI60R16 FTG10
~ SEZIONE mmq 6 4 4 4
S [ PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 6/6 4/4 4/4 4/4
LUNGHE ZZA "
CADUTA DI TENSIONE 7




COMMITTENTE SCOTTON SpA OCGETO AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE o 20180 g g 8
BORSO DEL GRAPPA (TV) CARPENTERIA QUADRO EL. GENERALE PIANO TERRA oo — <~ TE—089
Ny
LEGENDA  SEGNI GRAFICI
. INTERRUTTORE @ TRASFORMATORE
[0d] DIFFERENZIALE DI SICUREZZA

2074

RISALITA CAVI

~
/N 500

-~ 1204 ————————=|

QUADRO ELETTRICO GENERALE
PIANO TERRA - Q.PT
1204x2074x500 mm
IP55 - METALLICO

INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE
MAGNETOTERMICO

Wh

CONTATORE
DI ENERGIA

INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO

\\}—E

SCARICATORE

— | e | R

INTERRUTTORE
DI MANOVRA ® OROLOGIO
SEZIONATORE

d N

/mu RELE @ FOTOCELLULA

1 INTERRUTTORE PRESA CEE
CON FUSIBILE INTERBLOCCATA
CON FUSIBILE
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SIGLA LINEA 1 2 3 4-41 42 45 46
LINEA DI GENERALE N' 3 SPIE DI | GENERALE Em_ ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE
ALMENTAZIONE | QUADRO SEGNALAZIONE | ILLUMINAZIONE | NORD/EST 1A 3 A
DESERIZIONE UTENZE DAL QUADRO | PIANO PRIMO PRESENZA DI ACCENSIONE
PIANO TERRA TENSIONE 1
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO S—Eaton S—Eaton AMD—-Eaton AM—Eaton RELE'-Eaton | RELE'-Eaton | RELE'—Eaton
w [ SIGLA IS-100/4 Z-SH/3__|FAZ+FBSmV—40] FAZ6-C10/2 | Z-R230/SS | Z-R230/SS | Z-R230/SS
= | CORRENTE NOMINALE A 4x100 4x25 210
= | TARATURA TERMICA A
%5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE kA 50 6 KA 6 KA
SIGLA FG160R16 FGI6OR16 | FGIGOR16 | FGIGORI6 | FGIGOR16
_ | sEzionE nng 5x16 25 25 25 25
D [ PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHEZZA 3 56
CADUTA DI TENSIONE 7




COMMITTENTE

SCOTTON S.p.A. PGETI0 AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE e P

BORSO DEL GRAPPA (TV) QUADRO PIANO PRIMO — Q.P e E SG18-089
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SIGLA LINEA 5-55 56 57 5E 6-63 64 68 69
LUCI ACCENSIONE ACCENSIONE EMERGENZE LUCI ACCENSIONE ACCENSIONE ACCENSIONE
SUD/EST 3A 5 EST NORD/OVEST 2A 4 4A
DESCRIZIONE UTENZE >oomz\m_ozm >oomnm_ozm
3 2
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AM—Eaton RELE’-Eaton | RELE'-Eaton SF—Eaton AM—Eaton RELE'—Eaton | RELE'-Eaton | RELE'—Eaton
& SIGLA FAZ6-C10/2 | Z-R230/SS 7-R230/SS Z-SH/1N FAZ6-C10/2 | Z-R230/SS 7-R230/SS 7-R230/SS
= | CORRENTE NOMINALE A 2x10 2x10
= | TARATURA TERMICA A
(5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE K 6 KA 6 kA
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16
. |_SEZIONE nmQ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
W | PORTATA 1z A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHEZZA n

CADUTA DI TENSIONE
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BORSO DEL GRAPPA (TV) QUADRO PIANO PRIMO — Q.P oo E SG18-089
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4 2 &4 j
230V/24V
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SIGLA LINEA 7-78 79 710 71 7E 8 9 90-91-92
_.\co_ ACCENSIONE | ACCENSIONE | ACCENSIONE EMERGENZE LUCI AUX TR
SUD/OVEST 4A 6 6A OVEST PERIMETRALI
DESCRIZIONE UTENZE ACCENSIONE
4
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A 1
TIPO AM—Eaton RELE'—Eaton | RELE'-Eaton | RELE'—Eaton SF—Eaton AM—Eaton AM—Eaton SF—Eaton
& | SIGLA FAZ6-C10/2 | Z-R230/SS 7-R230/SS 7-R230/SS Z-SH/1N FAZ6-C10/2 | FAZ6-C10/2 Z-SH/2
m CORRENTE NOMINALE A 2x10 2x10 2x10 2x32
= | TARATURA TERMICA A
m CORRENTE DIFFERENZIALE A
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 kA 6 kA 6 kA 50 kA
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FS17
- SEZIONE mmq 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5
& | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 1,5/1,5 1,5/1,5
LUNGHEZZA M
CADUTA DI TENSIONE 7.
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SIGLA LINEA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
PROTEZIONE Lucl LuCl PEDANE CANCELLO PORTONE LUCE AUTOMAZIONE | PROTEZIONE QUADRI PRESE
DESCRIZIONE UTENZE DIFFERENZIALE | PERIMETRALI INGRESSI BAGNI DIFFERENZIALE PRESE BAGNI
ESTERNI FM.
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AMD—Eaton AM—-Eaton AM—Eaton RELE'—Eaton AM—-Eaton AM—-Eaton AM—Eaton AM—-Eaton AMD—Eaton AM—-Eaton AM—Eaton
& | SIGLA FAZ+FBSmV-40| FAZ6—C10/2 | FAZ6-C10/2 | Z-R230/SS | FAZ6-C16/2 | FAZ6—C16/2 | FAZ6—-C10/2 | FAZ6-C10/2 |FAZ+FBSmV-40| FAZ6-C10/2 | FAZ6-C16/2
= | CORRENTE NOMINALE A 4x25 2x10 2x10 2x16 2x16 2x10 2x10 4x32 4x25 2x16
Z | TARATURA TERMICA A
(5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3 0,03
Z | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE ki 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA
SIGLA FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 FG160R16 NO7V-K FG160R16 FG160R16 NO7V-K
. | SEZIONE mmQ 2,5 2,5 1,5 2,5 4 2,5 2,5 6 4
W | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 1,5/,15 2,5/2,5 4/4 2,5/2,5 2,5/2,5 6/6 4/4
LUNGHEZZA n
CADUTA DI TENSIONE v
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SECU
) \
|
)
Id
-
%
[SECUE $ vr ' * {SEcuE>
3 = = =
D D D D
\\ \\ \\ \\
T % T | | | T | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SIGLA LINEA 20 21 22 23 24
RISERVA RISERVA | PROTEZIONE | CUPOLINI SPAZIO SPAZIO SPAZIO CUPOLINI SPAZIO SPAZIO SPAZIO
DESCRIZIONE UTENZE (PER PEDANA) | DIFFERENZIALE ZONA A VUOTO VUOTO VUOTO ZONA B VUOTO VUOTO VUOTO
CUPOLINI E (RISERVA) (RISERVA)
FINESTRE
POTENZA kW
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AM—Eaton AM—Eaton AMD AM-Eaton - - - AM-Eaton - - -
&2 | SIGLA FAZ6-C16/2 | FAZ6-C16/4 FAZ6-C16/2 FAZ6-C16/2
m CORRENTE NOMINALE A 2x16 4x16 4x25 2x16 - - - 2x16 - - -
& | TARATURA TERMICA A
m CORRENTE DIFFERENZIALE A 0,3 - - - - - -
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIDONE KA 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA - - - 6 kA - - -
SIGLA FG160R16 FG160R16
~ SEZIONE mmQ 2,5 2,5
& | PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHEZZA M
CADUTA DI TENSIONE A
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[SEGUE $ $ LA
] ] ]
5 5 5
4 | | | 4 4
_ _ _
_ _ _
_ _ _
| | | i o d o dd i d i d i d o did s d s d
| | | = A A A N A A N A A A A
_ _ _ apre |chiude| apre [chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude| apre |chiude
_ _ _
_ _ _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
SIGLA LINEA 25 26-21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32
CUPOLINI SPAZIO SPAZIO SPAZIO FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE FINESTRE
ZONA C VUOTO VUOTO VUOTO LATO LATO LATO LATO LATO LATO
DESCRIZIONE UTENZE (RISERVA) NORD NORD NORD SUD SUD SUD
1 2 3 4 5 6
POTENZA W
CORRENTE A
In FUSIBILE A
TIPO AM—Eaton - - - AM—Eaton RELE’-Eaton | RELE'-Eaton AM—Eaton RELE’-Eaton | RELE'—Eaton
w [ SIGLA FAZ6-C16/2 FAZ6-C16/2 | Z-R230/SS | Z-R230/SS | FAZ6-C16/2 | Z-R230/SS | Z-R230/SS
= | CORRENTE NOMINALE A 216 - - - 216 216
= | TARATURA TERMICA A
&5 | CORRENTE DIFFERENZIALE A - - -
= | TARATURA MAGNETICA A
POTERE DI INTERRUZIONE KA 6 kA - - - 6 kA 6 kA
SIGLA FG160R16 FGI60R16 | FGI60R16 | FGIBOR16 | FGIGOR16 | FGIGORI6 | FGIGOR16
_ | sEzionE e 2,5 2,5 25 25 2,5 2,5 25
S [ PORTATA Iz A
T | SEZIONE DEL NEUTRO/PE mMmq 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5 2,5/2,5
LUNGHE ZZA "
CADUTA DI TENSIONE 7




COMMITTENTE SCOTTON SpA OCGETO AMPLIAMENTO STABILIMENTO INDUSTRIALE o 218 TRO 7 g 7
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Y
LEGENDA SEGNI GRAFICI
. INTERRUTTORE @ TRASFORMATORE
[0d] DIFFERENZIALE DI SICUREZZA
w LA
. < INTERRUTTORE ]
@) 5] CONTATORE
DIFFERENZIALE Wh
2048 L m ﬂ MAGNETOTERMICO . DI ENERGIA
e
%) L
[hd
INTERRUTTORE
W MAGNETOTERMICO E SLARICATORE
| INTERRUTTORE
J DI MANOVRA ® OROLOGIO
SEZIONATORE
/Lmu RELE //@ FOTOCELLULA
\‘\ V/ H INTERRUTTORE <W@\ PRESA CEE
CON FUSIBILE INTERBLOCCATA
4 400 M CON FUSIBILE
- 1194 -

QUADRO ELETTRICO
PIANO PRIMO - Q.P1
1194x2048x400 mm
IP55 - METALLICO




