PIANTA COPERTURA scala1:200 LEGENDA | IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO

Strada provinciale nr.26 Via Molinetto (classificata di categoria "F")

sez. C
sez. B N° 87 PANNELLI FOTOVOLTAICI

t

POTENZA IMPIANTO = 26,1 kWp

PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO

ATTENZIONE IMPIANTO f—
AT AT - Telaio in alluminio
TENSIONE .
- Vetro sul lato anteriore
DURANTE
LE ORE DIURNE - Pgt. max. 300 Wp
(900 Vdc) - Dim.: 1665x999x40 mm
- peso 19.6 kg
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Pulsante di sgancio di emergenza

impianto fotovoltaico

E' previsto un dispositivo di sezionamento sotto carico,
ubicato in posizione segnalata e accessibile in modo da
mettere in sicurezza ogni parte dell'impianto elettrico
fino all'inverter.
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ATTENZIONE IMPIANTO
FOTOVOLTAICO IN

U TENSIONE Segnaletica di sicurezza
I Conforme al D.Lgs. 81/08

LE ORE DIURNE

ATTENZIONE IMPIANTO (900 Vdc)
FOTOVOLTAICO IN
TENSIONE
V V V DURANTE
LE ORE DIURNE
(900 Vdc)

IMPIANTO DI ESTRAZIONE FUMI IN COPERTURA SEGNALETICA DI AVVERTIMENTO
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B =) | | LE ‘2&5'3,'(‘,’3"5 : CAMPO FOTOVOLTAICO - N. 51 Moduli Fotovoltaici x 8 file x 300 Wp = 122,4 kWp
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